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CZ  I  OCZYSZCZALNIA CIEKÓW

1.1 Podstawa opracowania
zlecenie inwestora
wtórnik sytuacyjno - wysoko ciowy
wizja lokalna
literatura bran owa
normy oraz przepisy bran owe i administracyjne:

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984) w
sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiada cieki
odprowadzane do wód lub ziemi
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (pó niejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 239; poz. 2019)
Rozporz dzenie MO ZNiL z dnia 23.07.1998r (Dz.U. nr 93; poz. 590) w sprawie
okre lenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen
oddzia ywania na rodowisko
Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i kszta towaniu rodowiska (Dz.U. nr 49/1994;
poz. 196 z pó niejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414)
Ustawa o samorz dzie terytorialnym

Niniejszy projekt jest projektem autorskim Biura Projektowego HYDROPROJEKT z siedzib  w
om y, ul. Polowa 15/46 i w zwi zku z tym jako autorzy projektu, zgodnie z ustaw  o prawie

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-12-1994 (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego
1994) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania projektu (lub jego cz ci)
do celów innych ni  zapisane w umowie pomi dzy Gmin  P sk a Biurem Projektowym
HYDROPROJEKT, jak równie  do wprowadzania w projekcie jakichkolwiek zmian bez naszej
wiedzy i zgody.

1.2 INWESTOR

Gmina P sk
Ul. 19-go Stycznia 39b
09-100 P sk

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwi zanie problemu gospodarki
ciekowej poprzez zainstalowanie przydomowej (indywidualnej) biologicznej oczyszczalni cieków

pracuj cej w technologii niskoobci onego osadu czynnego, zgodnej z norm  PN-EN 12566-
3+A1:2009 i oznakowanej znakiem CE.

Do za  wyj ciowych przyj to wytyczne projektowe:

jednostkow  ilo cieków przypadaj  na 1 mieszka ca (RLM) - 150 l/d
sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewn trznej i zewn trznej
istniej ce warunki gruntowe,
sk ad cieków jak dla cieków socjalno – bytowych,

Projektowana oczyszczalnia cieków nie mo e mie  pod czenia z kanalizacj  odprowadzaj  wody
deszczowe. Urz dzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej i ci ej, wymaga stosowania ochrony
przeciwpora eniowej.
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1.4 Wp yw gospodarki ciekowej na rodowisko naturalne

Mechaniczno-biologiczn  oczyszczalni cieków projektuje si  w celu poprawy gospodarki
ciekowej oraz wyeliminowania istniej cych szamb.

cieki oczyszczone w w/w oczyszczalni posiadaj  parametry II klasy czysto ci. Wysoki poziom
oczyszczania pozwala na swobodne odprowadzenie cieków oczyszczonych do odbiornika – gruntu.

1.5 Lokalizacja oczyszczalni cieków
Szczegó owe lokalizacje oczyszczalni zosta y pokazane na za aczonych planach sytuacyjnych w skali
1 : 500 lub 1:1000. Oczyszczalni cieków nale y zabezpieczy  przed dost pem osób niepowo anych.

1.6 Opis stanu istniej cego

Obecnie do gromadzenia i oczyszczania cieków eksploatowane s  zbiorniki bezodp ywowe typu
szambo. Zbiorniki bezodp ywowe to osadniki gnilne bez odp ywu do odbiornika, z których cieki po
mineralizacji beztlenowej wywo one s  taborem asenizacyjnym w celu dalszego unieszkodliwiania.

Szczegó owa wizja lokalna terenu obj tego zakresem inwestycji pozwoli a stwierdzi  i  obiekty nie
posiadaj  pe nych mo liwo ci redukcji zwi zków w gla, azotu i fosforu w procesach biologicznych –
brak procesów technologicznych defosfatacyjnych i niedostatecznych- denitryfikacyjnych.
Eksploatacja istniej cych zbiorników nie zapewnia uzyskania wymaganego stopnia redukcji
podstawowych wska ników zanieczyszcze , same za  szamba – ulegaj  stopniowemu zniszczeniu.

W zwi zku z tym podj ta decyzja o budowie w asnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
cieków, jest dzia aniem s usznym i uzasadnionym.

1.7 Rozwi zania techniczne
Projektowane rozwi zanie zak ada realizacj  mechaniczno – biologicznych oczyszczalni cieków o
wydajno ci do 4,50m3 /dob  w zabudowie podziemnej. cieki oczyszczone odprowadzane b  do
studni ch onnej.

Projektowana oczyszczalnia pracuje w oparciu o nowoczesn  technologi  niskoobci onego osadu
czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych. Powoduje to wysok  redukcj
podstawowych wska ników zanieczyszcze  tj. BZT5, ChZT, Zawiesiny, oraz redukcj  zwi zków
azotu i fosforu (biogenów), zwi zków w gla. W procesach oczyszczania ze cieków usuwa si
zawiesiny, cz stki sta e, rozpuszczone substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana
zawarto  wirusów i bakterii. Istotny dla za  projektowych jest ci g technologiczny: Komora
wst pna procesu oczyszczania  komora czynna (napowietrzana) reaktora  Osadnik wtórny z
recyrkulacj  osadu nadmiernego i osadu obumar ego.  Z uwagi na trudne warunki terenowe ca
procesów oczyszczania musi odbywa  si  w jednym zbiorniku. Nie dopuszcza si  do monta u
oczyszczalni, w których zachodzi wst pne podczyszczanie cieków w osadniku gnilnym (komorze
gnilnej, beztlenowej).

Urz dzenia zamienne musz  spe nia  parametry jak w projekcie. Oczyszczalnie musz  posiada
udokumentowan  przez laboratorium notyfikowane zgodno  z norm  PN EN 12566:3+A1:2009 i
by  oznakowane znakiem CE.

Poszczególne procesy technologiczne realizowane s  w kompaktowym zbiorniku oczyszczalni w
formie walca, podzielonym przegrodami wykonanymi z polietylenu PEHD na przestrzenie
technologiczne. Projektowana oczyszczalnia cieków redukuje oko o 95% zanieczyszcze .

1.8 Uk ad technologiczny oczyszczalni cieków

Do uk adu technologicznego oczyszczalni wchodz  nast puj ce elementy:

Kompaktowa pe nobiologiczna oczyszczalnia cieków
dmuchawa napowietrzaj ca cieki
przepompownia cieków surowych/oczyszczonych
studnia ch onna.
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1.9.1  Schemat technologiczny bioreaktora oczyszczalni cieków

          Bioreaktor oczyszczalni dzia a wg poni szego schematu technologicznego:

Komora I  - Komora wst pna procesu oczyszczania - skratek,

Komora II  - komora czynna procesu oczyszczania

Komora III – osadnik wtórny z recyrkulacj  osadu nadmiernego i obumar ego.

-kierunek przep ywu cieków

                                       -kierunek recyrkulacji osadu czynnego

                                       - napowietrzanie cieków

1.9.2 Schemat technologiczny oczyszczalni cieków w formie opisowej

Komora I. cieki surowe doprowadzane s  do komory I przewodem wlotowym rednicy 110 mm. W
celu równomiernego wymieszania cieków zastosowano powietrzny podno nik cieczy pracuj cy jako
wewn trzny cyrkulator reaktora. Dodatkowo, w komorze tej zachodz  procesy sedymentacji
polegaj cej na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin w p ynie pod wp ywem si  grawitacji przy
jednoczesnym oddzieleniu cz stek zawiesiny od p ynu. Po wst pnym oczyszczeniu, cieki tu  nad
dnem zbiornika (poni ej przegrody wydzielaj cej komor  skratek z komory tlenowej) przedostaj  si
do komory II – tlenowej.
Komora II. W drugiej komorze adunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu
realizowanemu cyklicznie poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Powietrze t oczone jest z
dmuchawy membranowej poprzez system przewodów t ocznych. W komorze drugiej uzyskuje si
natlenienie na poziomie 4 mg 02/g s.m./h. Takie natlenienie wystarcza do pe nego biologicznego
oczyszczenia cieków. Pojemno  drugiej komory tak e pozwala na ponad 20 godzinne
przetrzymanie cieków, gwarantuj ce bardzo dok adne natlenienie adunku dzi ki czemu przebiega w
pe ni proces nitryfikacji. W komorze tej prowadzony jest te  (oprócz procesu nitryfikacji) proces
usuwania adunku zanieczyszczenia organicznego.

Komora III.  cieki z osadem czynnym dop ywaj  do komory III – osadnika wtórnego. W komorze
tej nast puje proces sedymentacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr ko cowy w formie tzw.
zderzaka - zabezpieczaj cy przed przedostaniem si  do odbiornika zawiesiny. W komorze tej
nast puje równie  recyrkulacja nadmiaru osadu czynnego nadmiernego i obumar ego do komory II.
Polega to na tym, e opad y na dno komory osad jest t oczony za pomoc  pompy mamutowej do
komory II w celu powtórzenia cyklu oczyszczania cieków.

Sterowanie - Sterowanie zainstalowanych urz dze  mechanicznych odbywa  si  musi
automatycznie, z mo liwo ci  ewentualnej regulacji przez u ytkownika oczyszczalni.  Zastosowanie
takiego uk adu sterowania procesem technologicznym pozwala w znacznym stopniu zaoszcz dzi
zu ycie energii elektrycznej co ma wp yw na koszty eksploatacji oczyszczalni oraz pozwala na
redukcj  do minimum czasu przeznaczonego na obs ug  obiektu.

             I           II     III

ODBIORNIK
CIEKÓW
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Przedstawiony schemat technologiczny oczyszczalni zapewni uzyskanie parametrów cieków
oczyszczonych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami okre lonymi w Rozporz dzeniu z dnia 24 lipca
2006 roku w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. 137 z
2006 roku, poz. 984).

Wszelkie zmiany w doborze urz dze  i materia ów bezwarunkowo musz  by  uzgodnione przed ich
dokonaniem z Projektantem. Nie dopuszcza si  do jakiejkolwiek zmiany materia ów
zaprojektowanych bez pisemnej zgody Jednostki Projektowej.

1.10. Opis elementów projektowanej oczyszczalni cieków
a. Bioreaktor oczyszczalni – zgodny z norm  12566:3+A1:2009 i oznakowany znakiem CE.
Bioreaktor oczyszczalni cieków jest kompletnym reaktorem realizuj cym tlenowe procesy
oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych pochodz cych z gospodarstw domowych. Konstrukcja
urz dzenia pozwala obs ugiwa  gospodarstwa do 40 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3).
Urz dzenie wyposa one jest w:

Trzy komory czynne z przegrodami,
przy cza wlotu i wylotu cieków DN 110 mm
przy cza do napowietrzania mechanicznego DN 20 mm
dmuchaw  membranow  (o mocy  80 do 200W)
programator czasowy
obudow  programatora i dmuchawy z zaworami powietrza ø 16 mm oraz przy czem
elektrycznym (obudowa dmuchawy nie m e by  po czona ze zbiornikiem bioreaktora)
dyfuzor napowietrzaj cy (II komora)
recyrkulator osadu nadmiernego
recyrkulator osadu obumar ego

Wykonanie i konstrukcja: zbiornik monolityczny w formie walca, kompaktowy wykonany z
tworzywa –  polietylenu HD.

Zaprojektowane oczyszczalnie cieków o wymiarach okre lonych w tabeli poni ej. Z Uwagi na
warunki gruntowe (brak miejsca), nie dopuszcza si  urz dze  o wymiarach przekraczaj cych
podane poni ej.

typ
oczyszczalni

dobowa ilo
cieków
rednio)

 d .*szer.
(maks.)

rednica
maksymalna

minimalna moc dmuchawy
zainstalowanej

O1 0,9 1,5*1,5 (m) 1,5 m Membranowa 220 V EL-80, 0,08 kW
O2 1,5 1,8*1,8 (m) 1,8 m Membranowa 220 V EL-100, 0,1 kW
O3 2,25 1,8*1,8 (m) 1,8 m Membranowa 220 V EL-120, 0,12 kW

Oczyszczalnie musz  posiada  deklaracj  zgodno ci z norm  PN EN 12566-3+A1:2009, wystawion
na podstawie raportów z bada  wykonanych w laboratorium notyfikowanym:

raportu wodoszczelno ci dla oczyszczalni o RLM6, RLM10, RLM15, wykonanego przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z za cznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w
szczególno ci tablic  „1” przedmiotowej normy,

raportu wytrzyma ci konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z
za cznikiem „C” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków suchych, oraz raportu
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wytrzyma ci konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z za cznikiem
„C.6” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków mokrych,

raportu efektywno ci oczyszczania dla parametrów: BZT7,  ChZT,  zawiesina,  N,  P,  NH4-N;
(Uwaga: w badaniach zgodnie z rozporz dzeniem trzeba podawa  st enia zanieczyszcze cieków
surowych i oczyszczonych oraz warto  procentow ). Wymaga si  (zgodnie z norm  PN EN 12566-
3+A1:2009), aby badanie efektywno ci oczyszczania by o wykonane przez laboratorium
notyfikowane, za  raport efektywno ci oczyszczania powinien zawiera  szczegó y przeprowadzonych
bada  dla wszystkich 38 tygodni testów (zgodnie z punktem B.5 Normy).

b. Przepompownia cieków surowych
Przepompownia cieków jest kompletnym urz dzeniem maj cym za zadanie przet oczenie
dop ywaj cych cieków do komory bioreaktora. Zbiornik urz dzenia wykonany jest z polietylenu
wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na trudne warunki gruntowe
projektowane rozwi zanie pozwala uzyska  zwi kszon  sztywno  konstrukcji – zbiornik
przepompowni musi wytrzyma  nacisk minimum 15,2 kN/m2 (wg DIN). rednica urzadzenia wynosi
minimum 600 mm a wysoko  wynosi 1780 mm.  Urz dzenie jest wyposa one w pomp  do cieku
surowego o wydajno ci Q=6 m3/h  Hp=10 mH2O (max) z wirnikiem typu Vortex. Maksymalny
godzinowy dop yw cieków do pompowni wynosi 0,0375 – 0,55 m3/h

c. Przepompownia cieków oczyszczonych
Przepompownia cieków jest kompletnym urz dzeniem maj cym za zadanie przet oczenie
dop ywaj cych cieków oczyszczonych z bioreaktora do studni ch onnej. Zbiornik urz dzenia
wykonany jest z polietylenu wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na
trudne warunki gruntowe projektowane rozwi zanie pozwala uzyska  zwi kszon  sztywno
konstrukcji – zbiornik przepompowni musi wytrzyma  nacisk minimum 15,2 kN/m2 (wg DIN).

rednica urz dzenia wynosi minimum 600 mm a wysoko  wynosi 1680 mm.  Urz dzenie jest
wyposa one w pomp  do cieku oczyszczonego o wydajno ci Q=2 m3/h  Hp=10 mH2O  (max)  z
wirnikiem typu Vortex . Maksymalny godzinowy dop yw cieków do pompowni wynosi 0,0375 –
0,55 m3/h

1.11 Technologia obróbki osadów ciekowych
W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania cieków powstawa  b  osady wst pny i
nadmierny. Osad z oczyszczalni nale y usuwa  przynajmniej raz w roku lub po stwierdzeniu jego
nadmiernej obecno ci przy okresowej kontroli pracy oczyszczalni.

Osady wst pny oraz nadmierny zatrzymane w osadnikach b  usuwane okresowo za pomoc  wozu
asenizacyjnego i wywo one do dalszej przeróbki w oczyszczalni cieków w prowadz cej gospodark
osadow  (wywóz osadu odbywa  si  b dzie nie rzadziej ni  raz w roku). Osad mo e by
kompostowany i pod warunkiem wykonania niezb dnych bada  wykorzystywany przyrodniczo. W
przeciwnym razie musi by  wywo ony na sk adowisko odpadów.

*Ka dorazowo przed usuni ciem nadmiernego osadu czynnego z oczyszczalni nale y sprawdzi
poziom osadu, który powinien si  waha  w granicach 30-55%

1.12 Odbiornik cieków oczyszczonych

Odbiornikiem cieków oczyszczonych b  studnie ch onne.  Projektowana studnia ch onna ma
mo liwo  przyj cia jednorazowo 1,0 m3 wody po ciekowej i rozs czenia jej do gruntu.

1.13 Zabezpieczenie urz dzenia - oczyszczalni cieków

Zarówno oczyszczalnia cieków jak i przepompownia cieków musz  by  zabezpieczone przed
dost pem osób niepowo anych (poprzez zamontowanie k ódek na pokrywach).
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1.14 Zasilanie energetyczne obiektów oczyszczalni

Zasilanie oczyszczalni w energi  elektryczna projektuje sie na bazie istniej cego przy cza (budynek
mieszkalny), przewodem elektrycznym u onym w gruncie YKY 3x1,5 mm2. Po czenia
elektryczne pomi dzy poszczególnymi urz dzeniami zostan  wykonane przez Wykonawc
oczyszczalni.

1.15Opis sposobu sterowania i automatyka
Wszystkie czynno ci zwi zane z eksploatacj  reaktora oczyszczalni s  zautomatyzowane i nie
wymagaj  sta ego nadzoru. Czasy pracy takich urz dze  mechanicznych jak pompy, spr arka
napowietrzaj ca cieki zostan  ustalone podczas rozruchu oczyszczalni. Wszystkie czynno ci
sterownicze odbywaj  si  poprzez sterownik czasowy.

1.16.1 Sterowanie pomp przepompowni

czanie i wy czanie pomp sterowane b dzie poprzez czujniki poziomu - p ywak, który
zainstalowany jest w zbiorniku przepompowni.

1.16.2 Sterowanie prac  dmuchaw

Ze wzgl du na stosowan  technologi , czas zatrzymania cieków w reaktorze wynosi oko o dwóch i
pó  dnia. W zwi zku z tym zapotrzebowanie na tlen w ci gu doby nie b dzie wykazywa  wi kszych
nierównomierno ci.

- Poziom sterowania na podstawie aktualnego st enia tlenu w komorze nitryfikacji. Czas pracy
dmuchaw, cz stotliwo  w czania oraz szybko  reakcji na zmiany w systemie, sterowane s
poprzez sterownik

-Poziom sterowania przy pomocy zegara czasowego. Program pracy ustalony b dzie w trakcie
rozruchu oczyszczalni i mo e by  dostosowany do aktualnych potrzeb.

1.16.3 Sterowanie pompami typu mamut
Wydajno  pomp regulowana jest za pomoc  zaworu powietrza. Ilo  powietrza dostarczonego do
pomp jest ci le zwi zana z ich wydajno ci . W czanie i wy czanie pomp sterowane jest poprzez
program czasowego zegara sterownika za pomoca zaworu w rozdzielaczu powietrza. Pompy
mamutowe recyrkulacji wewn trznej pracowa  b  ca  dob . W trakcie rozruchu technologicznego
oczyszczalni zostanie ustalona wydajno  pomp oraz program czasowego zegara sterownika.

1.17 Obs uga oczyszczalni

Proponowana oczyszczalnia cieków dzia  b dzie automatycznie i nie wymaga sta ej obs ugi. Do
nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegl du ze strony w ciciela
nieruchomo ci. Ze wzgl du na pe  automatyzacje procesu oczyszczania cieków, obs uga
oczyszczalni ogranicza sie do przegl du obiektu trwaj cego oko o 10 minut tygodniowo.

Do obowi zku obs ugi nale  b dzie:

nie wprowadzania do cieków zwi zków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków,
produktów ropopochodnych, szmat, w osów itp.;
dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si  do cieków substancji
toksycznych (pkt. powy ej);
usuwania raz na rok osadu z  I oraz II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego;
oczyszczania raz na pi  lat wype nienia z a biologicznego poprzez podanie wstecznego
strumienia wody przez rur  cyrkulatora;
sprawdzania co 6 miesi cy stanu spr arki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw regulacyjnych;
kontrola procesu oczyszczania,
konserwacja urz dze ,
utrzymanie oczyszczalni w czysto ci i porz dku.
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1.18 Wp yw oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej.

Urz dzenia oczyszczalni posiadaj  zamkni  obudow , która zapobiega ewentualnym wypadkom.
Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposób gwarantuj cy jej bezzapachow  prac , nie
wyst puje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si  szkodliwych aerozoli.

W ka dym przypadku projektowany jest ci g wentylacyjny, prowadz cy od dop ywu cieków do
oczyszczalni (tzw. wcinka w rur  kanalizacyjn ) do wysoko ci 0,6 m powy ej górnej cz ci
najwy szego okna w budynku.

2.1 Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu.

Pod e buduj : grunty przepuszczalne i rednio-przepuszczalne.

Grunty stanowi  warstwy o sredniej przepuszczalno ci.

Obci enie hydrauliczne gruntu 24 - 32 l/m2 d.

Kategoria gruntu – B oraz C.

Poziom wody gruntowej znajduje si  na g boko ci: wed ug zestawienia w za czniku.

2.2 Odbiornik cieków.

Odbiornikiem cieków oczyszczonych b  grunty w obr bach gospodarstw; eby zatem spe ni
postanowienia podane w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. 137 poz. 984 z 2006 roku),
cieki z oczyszczalni powinny spe nia  nast puj ce wymagania (§ 12, pkt 5 ppkt 1 do 3):

- Ilo cieków nie przekracza 5 m3/dob

- BZT5 cieków dop ywaj cych jest redukowane co najmniej o 20%, a zawarto  zawiesin ogólnych
co najmniej o 50%,

- miejsce wprowadzenia cieków oddzielone jest warstw  gruntu o mi szo ci co najmniej 1,5 m od
najwy szego poziomu wodono nego wód podziemnych

3. Uwagi ko cowe.

a) szczegó owe wytyczne wykonania obiektów znajduj  si  w cz ci rysunkowej.

b) Wykonawc  obowi zuj  warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych, w szczególno ci zewn trznych sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych oraz
przepisy BHP.

c) Dopuszcza si  dokonywanie zmian w zakresie wersji materia owej lub zastosowaniu
nowoczesnych technologii pod bezwarunkowym i wy cznym warunkiem uzgodnienia
ewentualnych zmian z Jednostk  Projektow  i uzyskania jej pisemnej zgody na zmiany.
Wszelkie zmiany dokonane bez uzgodnienia ich z jednostk  projektow  s  zakazane.
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CZ  III - Instrukcje monta u

 5.1. Warunki posadowienia bioreaktorów oczyszczalni  BIOTIC

Bioreaktory wykonane s  w formie walca ze szczelnym dnem. Przyst puj c do monta u oczyszczalni
nale y wyznaczy  miejsce posadowienia oraz ustali  g boko  po enia rury kanalizacyjnej
(grawitacyjny dop yw cieków do oczyszczalni mo e by  wykonany max. przy g boko ci 80 cm
posadowienia rury kanalizacyjnej poni ej powierzchni gruntu, przy wi kszym ni  80 cm zag bieniu
rury kanalizacyjnej nale y zastosowa  pompowni cieków surowych).

Monta  oczyszczalni przebiega nast puj co:

1. Przygotowa  wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni i
boko ci wynikaj cej z trzech wymiarów ( g boko  po enia rury kanalizacyjnej +

wysoko  zbiornika oczyszczalni + 20 cm).

2. Na dnie wykopu such  mieszanin wiru z cementem wykona  p yt  denn  o grubo ci ok. 20
cm wypoziomowa  j  i zag ci  poprzez udeptanie.

3. Wstawi  zbiornik oczyszczalni do wykopu pami taj c aby otwór wlotowy cieków w
oczyszczalni by  umieszczony naprzeciw rury doprowadzaj cej cieki.

4. Po czy  oczyszczalni  z kanalizacj  doprowadzaj cieki oraz z odp ywem wody
oczyszczonej.

5. Zbiornik oczyszczalni wype ni  wod  do wysoko ci odp ywu.

6. Such  mieszanin  piasku i cementu wykona  pier cie  wokó  zbiornika oczyszczalni o
grubo ci ok. 10 – 15 cm  do wysoko ci do wysoko ci poziomu gruntu naturalnego.

7. Zamontowa  nadstawk  wyrównuj  zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu (max 80
cm) i zgrza  po czenie nadstawki z oczyszczalni .

8. Zamontowa  pokryw  oczyszczalni.

9. Pod czy  spr ark .

10. Uporz dkowa  teren wokó  oczyszczalni.

Przyst puj c do monta u pompowni oraz zbiornika osadu nadmiernego nale y wyznaczy  miejsce
posadowienia oraz ustali  g boko  po enia rury kanalizacyjnej. Grawitacyjny dop yw cieków do
pompowni mo e by  wykonany przy za eniu, e dno pompowni znajduje si  na g boko ci 1,00 m
poni ej posadowienia rury kanalizacyjnej doprowadzaj cej cieki z budynków.

Monta  zbiorników przebiega nast puj co:

1. Przygotowa  wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiorników i
boko ci wynikaj cej z  g boko ci po enia rury kanalizacyjnej + 1,20 m w przypadku

pompowni oraz  g boko ci 2,40 m mierzonej od górnej kraw dzi reaktora biologicznego w
przypadku zbiornika osadu nadmiernego)

2. Na dnie wykopu such  mieszanin wiru z cementem wykona  p yt  denn  o grubo ci ok. 20
cm wypoziomowa  j  i zag ci .
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3. Wstawi  zbiorniki do wykopu pami taj c, aby otwór w zbiornikach odpowiada y otworom w
reaktorze biologicznym, powinny by  umieszczone naprzeciw siebie.

4. Zamontowa  pokrywy.

5. Such  mieszanin wiru i cementu wykona  pier cie  wokó  zbiornika oczyszczalni o
grubo ci ok. 10 – 15 cm  do wysoko ci po cze  technologicznych. Pozosta  cz  wykopu
uzupe ni  gruntem rodzimym.

6. Pod czy  pompy.

7. Uporz dkowa  teren wokó  zbiorników.

 5.2. Instrukcja posadowienia ruroci gów PVC i PE

Sie  kanalizacji sanitarnej nale y u  na warstwie podsypki grubo ci 10cm.

Obsypka rur musi by  wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia ruroci gu. Obsypka musi wynosi  min. 30 cm po zag szczeniu i nale y wykona  j
materia em identycznym co podsypk . Wymagany stopie  zag szczenia wynosi 85 %
zmodyfikowanej warto ci Proctora.

Zasypk  nale y wykona  w sposób zale ny od wymaga  struktury nad ruroci giem, mo e ona by
wykonana gruntem rodzimym.

W miejscu kolizji z wodoci giem, gazoci giem, przewodem telefonicznym itp. przewód
kanalizacyjny nale y umie ci  w rurze os onowej o rednicy dn 160 mm. Na odcinku danej kolizji
wymagane jest r czne prowadzenie wykopów. Prace nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
normami: kolizja z gazoci giem PN-91/M-34501, kolizja z wodoci giem PN 92/B-01706, kolizja z
lini  telefoniczn  ZN-96-TP S.A.-004

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nale y prowadzi  zachowuj c minimalne odleg ci pomi dzy
zewn trzn ciank  rury kanalizacyjnej, a zewn trzn  powierzchni  innych elementów istniej cego
uzbrojenia podziemnego oraz cieków wodnych (przy prowadzeniu równoleg ym):

- od gazoci gów o ci nieniu do 0,5 MPa 1,5 m

- od kabli energetycznych 1,5 m

- od kabli telefonicznych 1,5 m

- od s upów telekomunikacyjnych i energetycznych 1,0 m

Przy skrzy owaniach nale y zachowa  minimalne odleg ci w pionie (pomi dzy zewn trznymi
ciankami rury ochronnej i rury przewodowej):

- od gazoci gów o ci nieniu do 0,5 MPa ( z zastosowaniem rury ochronnej na gazoci gu)         0,10 m

- od gazoci gów o ci nieniu do 0,5 MPa ( z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji)        0,15 m

Ko ce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzy owaniach z gazoci gami niskiego i redniego
ci nienia nale y wyprowadzi  na odleg  min. 2,5 m od cianki gazoci gu (mierz c w p aszczy nie
poziomej prostopadle do osi gazoci gu) i uszczelni  piank  poliuretanow . Ponadto w miejscach
skrzy owania nale y wybra  grunt wzd  gazoci gu do górnej jego cianki, na szeroko  równ
rednicy gazoci gu i d ugo  po 2,0 m z ka dej strony licz c od miejsca skrzy owania, a nast pnie

zasypa  warstwa przepuszczaln  (np. piasku lub wiru) na górn  kraw  gazoci gu).

CZ  IV       Rozruch oczyszczalni
Pierwszy rozruch bioreaktora oczyszczalni cieków nale y przeprowadzi  pod nadzorem i przy
wspó udziale przedstawicieli: wykonawcy, dostawcy urz dze , inwestora i inspektora nadzoru robót
sanitarnych. Po zako czeniu robót budowlanych nalezy zbiornik i przewody po czeniowe oczy ci  i
uszczelni . Urz dzenia takie jak spr arka, programator musz  przej  próby rozruchowe z
pozytywnym wynikiem.
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cieki surowe na oczyszczalni  doprowadzi  dopiero po zako czeniu wszelkich prac zwi zanych z
budow  oczyszczalni.

Przed rozruchem oczyszczalni nale y sprawdzic poprawno  pod cze  przewodów
technologicznych, elektrycznych, zasilaj cych dmuchaw  i pomp cieków surowych.
Doprowadzenie energii elektrycznej do oczyszczalni nalezy wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.

Nale y zwróci  uwag  na szczelno  instalacji spr onego powietrza i prawid owa prac  dyfuzorów.
W tym celu podczas nape niania reaktora wod , dmuchawa powinna byc w czona a elementy
napowietrzajace obserwowane.

Po sprawdzeniu oczyszczalni nalezy doprowadzi cieki surowe i rozpocz  proces wpracowywania
reaktora biologicznego. Pierwszy rozruch oczyszcalni nalezy wykona  po uzupe nieniu wod  oraz
wst pnym zaszczepieniu osadem czynnym przywiezionym z innej poprawnie pracuj cej oczyszczalni
cieków. Nalezy zwrócic uwag  na szczelno  instalacji spr onego powietrza i prawid ow  prac

dyfuzorów. W tym celu podczas nape niania reaktora wod , dmuchawa powinna pracowa  24h/dob .
Po okresie wst pnym dmuchaw  napowietrzajac  nalezy przestawi  na prac  cykliczn  z 15 min
przerwami. Po okresie wst pnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie i bezobs ugowo.

Nalezy przestrzegac aby w fazie rozruchu oczyszczalni (ok. 3 tygodnie w okresie letnim, 6 w
zimowym) spr arka pracowa a bez przerwy.

Po wpracowaniu stopnia biologicznego oczyszczalni i osi gni ciu projektowanego ste enia biomasy
w reaktorze, nalezy dobra  czas pracy spr arki, stopie  otwarcia zaworu podno nika mamutowego
(ustalenie stopnia recyrkulacji osadu oraz cz stotliwo  odprowadzenia osadu nadmiernego). Rozruch
oczyszczalni mo na uzna  za zako czony po osi gni ciu ustalonej efektywno ci procesów rozk adu
zanieczyszcze  i uzyskaniu wymaganej jako ci cieków oczyszczonych.

W przypadku awarii pracy pompy lub dostawy energii elektrycznej trwaj cej d ej ni  trzy doby
nale y wypompowa  cz  osadu taborem asenizacyjnym a poziom cieków w kompaktowej
oczyszczalni wype ni  wod  do wysoko ci przewodów technologicznych – woda przelewa si
przewodem odp ywowym,
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